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=, Panstwowy Powiatowy
= Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie - KoZlu

Kedzierzyn- KoZle, 25 marca 2026 1.
HK.9020.5.21.2026.MZ

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Kozlu
al. Jana Pawta Il 29, 47-220 Kedzierzyn- Kozle

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na Krytej Pltywalni przy al. Jana Pawia I 29
w Kedzierzynie-Kozlu za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcii
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r, poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) o S il

Pariistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-Koziu stwierdza, ze:

ze jakos¢ wody w nieckach Krytej Pywalni przy al. Jana Pawta 1l 29 w Kedzierzynie-
Kozlu zarzadzane] przez Miejski Qérodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Kozluy
al. Jana Pawta Il 29,47-220 Kedzierzyn-Kozle spetnia wymagania mikrobiologiczne

i fizykocherniczne okreslone w zatacznikach Nr 1 i Nr 2 ww. rozporzadzenia.

Sporzadzajac przedmiotows ocene Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wzigt

pod uwage nastepujace elementy:

1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociagu Kedzierzyn-Kozle ujecie
Grunwaldzka i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r, poz. 2294).

2. Kryta ptywalnia wyposazona jest w maty i duza niecke basenows ze zjezdzalnia oraz
w zespot szatniowy damski i meski z natryskami. Z tych urzadzen dokonano oceny
jakosci wody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach. :

Duza niecka basenowa wyposazona jest w urzadzenie wytwarzajgce aerozol wodno-"

powietrzny. Kazda niecka posiada odrebny zamknigty obieg wody oraz niezalezny

system uzdatniania,

Strefy higieniczno-sanitarne damska i meska z natryskami rozmieszczonymi

réwnomiernie - podlegaty ocenie jakosei wody zgodnie z ww. rozporzadzeniem. _

Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci -

do lat 3. .

3. Ocena parametréw jakosci wody dokonywana byta przez Zarzadzajacego
na podstawie: . -~ - _ o e L
a) prowadzonej i udokumentowanej biezacej obserwacji jakoici wody, nie

stwierdzono widocznych zanieczyszczern majaeych wptyw na zanieczyszczenie
wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidtowosci w zakresie
przejrzystosci wody,

b) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikow pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, stezenia
chloru wolnego, temperatury wody w nieckach basenowych oraz wody
z systemu cyrkulacji dla kaZdej z niecek.
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Pomiary dokonywane byty nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin
uzytkowania ptywalni oraz nie rzadziej niz raz na dobe, w godzinach
uzytkowania ptywalni parametru chloru zwigzanego zgodnie

7z Ww, rozporzadzeniem.

4. Badania iakosci wody wykonywane byly przez Zarzadzajacego:

a)

b}

c)

zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Kedzierzynie-Kozlu oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia
sytuacji mogacej mie¢ wptyw na pogorszenie jakosci wody, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii,

zgodnie z wymaganym zakresem, czestotliwoscia oraz zastosowaniem metodyk
referencyinych okreslonych odpowiednio w zataczniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4
do rozporzadzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadad woda na ptywalniach:

- zakres przeprowadzanych badarn wykonywanych w laboratorium obejmowat
parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogélna liczba
mikroorganizmdéw w 36x2°C w 48 h, Legionella sp., metnosé, chloroform,
X THM, azotany, utlenialnosé,

- pomiary potencjaiu redox, pH, chloru wolnego i chioru zwigzanego byty
dokonywane automatycznie, recznie przez pracownikéw kompleksu basenéw
oraz kazdorazowo z wykonaniem hadan mikrobiologicznych w laboratorium,.

w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
1. GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP ul. Mochtynska 65,
03-289 Warszawa.

5. Zarzadzajacy basenem przekazywal terminowo Panistwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Kedzierzynie-KozZlu sprawozdania z badan wraz
ze wskazaniem dziatani naprawczych w przypadkach, gdy jakosé¢ wody nie spetniata
wymagan okreslonych w zatacznikach Nr 11 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach.

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Zarzadzajgcego basenem pobrano
do badan 89 probek wody, w ramach kontroli urzedowej prowadzonej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-KoZlu pobrano

9 probek wody.

W ocenianym okresie jakos¢ wody na basenie odpowiadata wymaganiom
mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. W pojedynczych prébkach odnotowano
jednak przekroczenia dopuszczalnych wartosci niektdrych parametréw, o nastepujacym
charakterze:

W zakresie parametréw fizykochemicznych:

a)
b)

c}

chlor wolny (3 probki - duza niecka basenowa): zanizone stezenia wynoszace
odpowiednio 0,25 mg/1, 0,40 mg/l oraz 0,56 mg/I;

chlor zwigzany (1 probka - mata niecka basenowa): podwyzszone stefenie
wynoszace 0,46 mg/l;

metnosc (4 prébkik

- woda wprowadzana do niecki mafego basenu z systemu cyrkulagji ~ 1,8 NTU,
- woda wprowadzana do niecki duzego basenu z systemu cyrkulacji - 1,6 NTU,
- woda pobrana z duzej niecki basenowej - 1,13 NTU,

- woda pobrana z matej niecki basenowej - 0,82 NTU.

W zakresie parametrow mikrobiologicznych:

a)

273

Legionelia sp. (2 prébki);

- woda wprowadzana do niecki matego basenu z systemu cyrkulacji -
47 jtk/100 ml,

- woda pobrana z matej niecki basenowej - 9 jtk/100 mi;
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b) Pseudomonas aeruginosa (1 prébka woda wprowadzana do niecki matego
basenu z systemu cyrkulacji): 4 jtk/100 ml.

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego Pseudomonas aeruginosa wystapito
w prébcee pobranej z obiegu cyrkulacji. Nalezy podkresli¢, ze bakterie te nie zostaty
wykryte w wodzie znajdujace] sie w niecce basenowej przeznaczonej do kapieli.
W wodzie pobranej z matej niecki basenowej wykryto Legionella sp., jednak zdarzenie
to miato miejsce przed zamknieciem obiektu - woda zostata spuszczona, a ponowny
pobér prébek przeprowadzono przed jego otwarciem.
Niezwtocznie kazdorazowo po wykryciu przekroczen wdrozono dziatania naprawcze
majace na celu ich eliminacje oraz przywrécenie wiasciwej jakosci wody.
Dziatania te skutkowaty popraws jakesci wody w zakresie badanych parametréw.

Stwierdzone przekroczenia miaty charakter incydentalny i krétkotrwaty, nie stanowigc
zagrozenia dla bezpieczeristwa oséb korzystajgcych z ptywalni. W ocenianym okresie
w ramach biezacej obserwacji wody prowadzonej przez Zarzadzajacego obiektem

nie stwierdzono przypadkéw incydentéw katowych, wymiotnych ani braku przydatnosci
wody do kapieli.

Skontrolowano réwniez jakos$¢ cieptej wody usytkowej w zakresie wystepowania =
bakterii Legionefia sp. Przeprowadzone badania wody pobranej z natryskéw nie wykazaty
skazenia wewnetrznej instalacji cieptej wody tymi bakteriami.

Zgodnie z § 7 przywotanego rozporzadzenia Ministra Zdrowia, Zarzadzajacy na tablicy
informacyijnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osob ptywajacych, kapiacych sie,
uprawiajgcych sport lub rekreacje, oraz na stronie internetowej umieszczat komunikaty
informujace o:
- ostatniej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-KoZlu,
- spetnieniu przez wode na ptywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu lub
aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow wynikajacych
z wlasnej biezacej oceny,
- podjetych dziataniach naprawczych oraz o planowanym terminie
doprowadzenia jakosci wody do odpowiednich wymagan, w przypadku
niespetnienia wymagan jakosciowych, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalni,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-KoZlu, majac na uwadze
powyzZsza analize, stwierdza, Ze Zarzadzajacy prowadzit oceneg jakosci wody na ptywalni
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz w sposGb zapewniajacy
bezpieczeristwo zdrowotne oséb korzystajacych z obiektu.

Podejmowane dziatania naprawcze, polegajace na doprowadzeniu jakosci wody

do wymagan cytowanego powyzej rozporzadzenia Ministra Zdrowia byty adekwatne
~do rodzaju i skali stwierdzonych przekroczen. - T e e

Matgorzata Kopezynska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-KoZlu
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