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Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-KoZlu
al. Jana Pawta Il 29
47-220 Kedzierzyn-Kozle

Zbiorcza roczna ocena jakoéci wody w Kedzierzyrisko-Kozielskim Centrum Aktywnosci
+Wodne oKKo” w Kedzierzynie-Kozlu za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
(Dz. U.z 2022 r., poz. 1230} : - :

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-Kozlu stwierdza, ze: e

ze jakos¢ wody w nieckach w nieckach Kedzierzyrisko- Kozielskiego Centrum Aktywnoéci
~Wodne oKKo” zarzadzane] przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-
KoZlu al. Jana Pawta 11 29, 47-220 Kedzierzyn- Kozle spetnia wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreélone w zatacznikach Nr 11 Nr 2 ww. rozporzadzenia.

Sporzadzajac przedmiotowa ocene Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wziat pod

uwage nastepujace elementy:

1. Woda doprowadzana na pltywalnie pochodzi z wodociaggu Kedzierzyn-KoZle ujecie
Grunwaldzka i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. wsprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294).

2. Centrum Aktywnosci ,Wodne oKKo” stanowi czesc¢  kompleksu basendw
zewnetrznych oraz wewnetrznych:

W skiad kompleksu basendw zewnetrznych wchodza: :

brodzik dla dzieci 32 m? o gtebokosci 0,3 m: basen o powierzchni 550 m? i gtebokosci
1,2 m z podgrzewang woda, rwaca rzeka, hustawka wodna, przeciwpradem;

wodny plac zabaw o powierzchni 125 m?, czterotorowa zjezdzalnia wodna o diugosci
16 metrow, hydromasaze, podwodny gejzer.

W sktad kompleksu basenéw wewnetrznych wchodza: :
brodzik dla dzieci o gtebokosci 0,15 - 0,30m z mini Zjezdzalnig, dziatkami wodnymi
i gejzerami podwodnymi, basen rekreacyjny o powierzchni 180m? i gtebokosci 1,2 -
1,8m z masazerami, lezankami, hustawka wodng i gejzerem podwodnym, - - -'
3 wanny jacuzzi wewnetrzne i 1 na zewnatrz obiektu, zjezdzalnia wewnetrzna

o dt. 47m z pomiarem czasu slizgu, basen wyptywowy czynny.caty. rok o gigbokosci..........
1,20 m ze strefami masazu, basen ptywacki o wymiarach 25 m x 6 m i gh12-18m .~

z 3 torami i stupkami startowymi.
Strefa higieniczno-sanitarna damska i meska z natryskami rozmieszczonymi réwnomiernie,
z ktorych dokonano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia ¢ listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach.
Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pfywania dia niemowlat i dzieci
dolat 3,
3. Ocena parametréw jakosci wody dokonywana byfa przez Zarzadzajgcego
na podstawie:
a) prowadzone] i udokumentowanej biezacej obserwacji jakoéci wody, nie
stwierdzono widocznych zanieczyszczen majacych wptyw na rzanieczyszczenie

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Anny 14 | 47-200 Kedzierzyn - Kosle

+48 77 48239460

adres e-mail sekretariat.psse_kkozle@sanepid.gov.pl
adres e-Doreczen: AE:PL-49158-45791-RFGUE-27




wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidtowosci w zakresie
przejrzystosci wody,

b} systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, stezenia
chloru woinego, temperatury wody w nieckach basenowych oraz wody
z systemu cyrkulacji dla kazdej z niecek.

Pomiary dokonywane byly nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin
uzytkowania ptywalni oraz nie rzadziej niz raz na dobe, w godzinach uzytkowania
ptywalni parametru chloru zwigzanego zgodnie z ww, rozporzadzeniem.

4. - Badania jakosci wody wykonywane byly przez Zarzadzajacego:

a) - zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Kedzierzynie-KoZlu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia

-.sytuacji mogagcej mie¢ wpltyw na pogorszenie jakosci wody, po przerwie
eksploatacyinej lub awarii,

b} - zgodnie z wymaganym zakresem, czestotliwoscig oraz zastosowaniem metodyk
referencyjnych okreslonych odpowiednio w zataczniku Nr 1, Nr 2, Nr 31 Nr 4
do rozporzadzenia z dnia ¢ listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

. odpowiadad woda na plywalniach:
- zakres przeprowadzanych badan wykonywanych w laboratorium obejmowat
parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogoblna liczba
mikroorganizméw w 36x2°C w 48 h, Legionella sp., metnosé, chloroform,
2 THM, azotany, utlenialnosc,
- pomiary potenciatu redox, pH, chloru wolnego i chloru zwiazanego byty
dokonywane automatycznie, recznie przez pracownikéw kompleksu basendw
oraz kazdorazowo z wykonaniem badart mikrobiologicznych w laboratorium.

¢) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji

ti. GBA POLSKA Sp. z 0. 0. Member of GBA GROUP ul. Mochtyniska 65,

(03-289 Warszawa.

5. Zarzadzajacy basenem przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w  Kedzierzynie-KoZlu sprawozdania z badad wraz
ze wskazaniem dziatan naprawczych w przypadkach, gdy jakos¢ wody nie spetniata
wymagan okreslonych w zatacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach.

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:

w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Zarzadzajacego basenem pobrano
do badan 262 probki wody, w ramach kontroli urzedowej prowadzone] przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-KoZlu pobrano
24 probki wody.

W  ocenianym ckresie jakos¢ wody na basenie odpowiadata wymaganiom
mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. W pojedynczych prébkach odnotowano
Jednak przekroczenia dopuszczalnych wartosci niektdrych parametrow, o nastepujacym
charakterze.

W zakresie parametrow mikrobiologicznych:

a) Legionelia sp. (1 probka- Wodny Plac Zabaw - woda z niecki basenowej)
- 7 jtk/100 ml,
b) Pseudomonas aeruginosa {1 probka- Wodny Plac Zabaw - woda z niecki
basenowej) - 14 jtk/100 mi,
¢) Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w 36+£2°C w 48 h (1 probka- basen ptywacki
woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji) - 52 jtk/1 ml
Przekroczenie parametru mikrobiologicznego Ogdlna liczba mikroorganizmdw w 3622°C
w 48 h wystapito w prébce pobranej z obiegu cyrkulacji, nalezy podkresiic, Zze bakterie
te nie zostaty wykryte w wodzie w niecce basenowej przeznaczonej do kapieli,

W wodzie pobranej z Wodnego Placu Zabaw wykryto bakterie Legionella sp. oraz
Pseudomonas aeruginosa.
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Niezwtocznie po wykryciu przekroczen zostaty przeprowadzone dziatania naprawcze
majace na celu ich eliminacje oraz przywrocenie wiasciwej jakosci wody. Do czasu
uzyskania wynikéw badan wody spetniajace normy ww. rozporzadzenia Wodny Plac
Zabaw zostat wytaczony z uzytkowania. Udostepniono informacje o zakazie kapieli
na tablicy informacyinej oraz na stronie internetowej umieszczono stosowny komunikat,
Dziatania te okazaty sie skuteczne, co potwierdzity badania wody. W zwiazku
z powyzszym Wodny Plac Zabaw zostat otwarty dla uczesthikow.

W ocenianym okresie, w ramach biezacej obserwacji wody dwukrotnie stwierdzono
wystapienie incydentu katowego w basenie rekreacyjnym wewnetrznym. Zarzadzajacy
ptywalnia podjat natychmiastowe dziatania polegajace na wytaczeniu basenu
z uzytkowania, a tym samym wprowadzeniu zakazu kapieli dla oséb korzystajacych
z wodnej rekreacji. Komunikat o zakazie kapieli udostepniony zostat na stronje
internetowej, niezwlocznie podjeto dziatania naprawcze polegajgce m.in. na usunieciu
materiatu biologicznego, przeprowadzeniu czyszczenia, chlorowaniu szokowym oraz
wymianie wody w uktadzie. Pobrano prébki wody do badan kontrofnych, ktére wykazaty,
ze jako$¢ wody odpowiadata wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu. L
Skontrolowana zostata réwniez jakoéé ciepte] wody uzytkowej w zakresie wystepowania
--bakterii. Legionella sp. W .jednej prébce stwierdzono obecnosé-pateczek Legionella sp.
w natrysku - szatnia ‘baseny wewnetrzne w iloci 100 jtk/100 mi. Stwierdzone
przekroczenie byto skazeniem znikomym, mieécito si¢ w granicach norm pozwalajacych
na korzystanie z natrysku. Zarzadzajacy kompleksem basenéw podiat dziatania naprawcze
polegajgce na dezynfekciji termicznej zblornikéw i instalacji CWU oraz dezynfekcii
termicznej i chemicznej dysz natryskowych.

Zgodnie z § 7 przywotanego rozporzadzenia Ministra Zdrowia, Zarzadzajacy na tablicy
informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0s6b ptywajacych, kapiacych sig,
uprawiajacych sport lub rekreacje, oraz na stronie internetowej umieszczat komunikaty
informujace o:
- ostatniej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-Kozlu,
- spetnieniu przez wode na ptywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu lub
aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartoéci parametréow wynikajacych
z wiasnej biezacej oceny,
- podjetych dziataniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia
jakosci wody do odpowiednich wymagan, w przypadku niespetnienia wymagan
jakosciowych, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalni.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-Kozlu, majac na uwadze
powyzsza analize, stwierdza, ze Zarzadzajacy prowadzit ocene jakosci wody na ptywalni
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow oraz w sposob zapewniajacy
bezpieczeristwo zdrowotne oséb korzystajacych z obiektu. L o

Podejmowane dziatania naprawcze, polegajace na doprowadzeniu jakosci wody

—-do-wymagan cytowanego powyZej rozporzadzenia Ministra-Zdrowia byty adekwatne -~

do rodzaju i skali stwierdzonych przekroczen.

Matgorzata Kopczyriska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-Kozlu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
Adresat e -Doreczenia
Do wiadomosci:
1. Opolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
e-Doreczenia
2. Prezydent Miasta Kedzierzyna - KoZla ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle e- Doreczenia
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